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TOIT 1 

2376 panneaux 

 

TOIT  2 

771 panneaux 
TOIT 3 

384 panneaux 

 

TOIT 5 

700 panneaux 

TOIT 4 

352 panneaux 

TOIT 6 

598 panneaux 

Onduleur SC 100 Outdoor Onduleurs SMC 10000 TL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les toits 1, 2, 3 et 4 sont 
répartis sur les 7 Onduleurs 
Sunny Central 100 kWc 
Outdoor ainsi que quelques 
modules du toit 5 
 

3883 modules pour une 
puissance de 698,94 kWc 

Les toits 5 et 6 sont répartis sur 
les 18 Onduleurs Sunny Mini 
Central 10 kWc 
 

1293 modules pour une 
puissance de 232,74 kWc 

 

 

La surface totale  des panneaux photovoltaïque représente 6610 m² 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les câbles de chaines des panneaux sont répartis 
dans des boites de jonction de groupe 

2 câbles de groupes sortent de la boite de jonction 
de groupe et arrivent dans le coffret de 
raccordement et de protection DC 

Les câbles principaux PV arrivent sur les bornes DC 
ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ; uƴ ŎŃōƭŜ ǎƻǊǘ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Řǳ ŎƾǘŞ 
AC 

[Ŝ ŎŃōƭŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ŀǊǊƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
coffret de protection AC avant de partir 
par chemin de câbƭŜǎ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ¢D.¢ 

Générateur Photovoltaïque 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cheminements de câbles AC (de tous les onduleurs) sont ramenés 
ƧǳǎǉǳΩŀǳ ¢D.¢  

[Ŝǎ ŎŃōƭŜǎ ǎƻǊǘŜƴǘ Řǳ ¢D.¢ ƧǳǎǉǳΩŀǳ 
transformateur ou la tension 400 V est 
élevée à 20 kV 

La tension à 20 ƪ± ǇŀǎǎŜ ŘΩŀōƻǊŘ ǇŀǊ des cellules HTA 
ŀǾŀƴǘ ŘΩşǘǊŜ ŜƴǾƻȅŞe sur le réseau HTA souterrain et le 
compteur EDF 

COMPTEUR 

EDF 


